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Fluid flow a pipe (internal flow) always happens losses caused by friction between the wall 
because of the influence of the fluid’s viscosity. High coefficient of friction affect them directly to a 
substantial reduction of the pressure and eventually to the amount of energy needed to drain the 
fluid. Application of this research is on the installation of pipeline taps, pertamina’s crude oli 
supply, installation of sump drainage pipe in the mining regions and many other applications. In 
this study, will be varied so that the flow rate will be obtained by varying Reynolds number, and 
will be searched the relationship betwenReynolds and major losses, the speed of the mayor losses 
that occur with such a relationship will be obtained as a study in fluid mechanics studies From this 
study indicate that the relationship between Reynolds number the friction factor is which means 
the greater the speed of the major losses will be greater. The lowest value of friction factor at full 
valve opening with Re= 1,91 x 105 to the value f = 1,513 x 10-2 and the highest value of friction 
factor occurs at the valve opening quarter with Re = 4,30 x 104 to the value f= 2,195 x 10-2. The 
highest major with the value of ∆h= 196,67 mm at a speed v= 19,572 m/s (at full valve opening), 
the lowest rate of major losses on the value of ∆h= 0 (small) at the speed of v = 2,453 m/s. 
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PENDAHULUAN 
 Perpindahan fluida (cairan atau 
gas) di dalam sebuah saluran tertutup 
pada sebuah  pipa atau saluran duct, 
sangat penting dalam kehidupan sehari-
hari. Perhatian sejenak pada keadaan di 
sekeliling kita akan menunjukan bahwa 
terdapat banyak variasi penerapan dari 
aliran pipa. Penerapan-penerapan 
tersebut mencakup mulai dari jalur pipa 
besar Alaska buatan manusia yang 
menyalurkan minyak mentah hampir 
sejauh 800 mil melintasi Alaska, sampai 
ke sistem “pipa” alamiah yang kompleks 
(dan pasti tidak kurang kegunaannya) 
yang menyalurkan darah keseluruh 
tubuh kita dan udara keluar masuk paru-
paru kita. Contoh-contoh lain termasuk 
pula air pada pipa-pipa di rumah kita 
dan sistem distribusi yang mengirimkan 
air dari sumur kota kerumah-rumah.  
 Banyak selang-selang dan pipa-
pipa menyalurkan fluida hidrolik atau 
fluida lainnya ke berbagai komponen-
komponen kendaraan-kendaraan dan 
mesin-mesin. Kualitas udara di dalam 
gedung-gedung dijaga pada tingkat yang 
nyaman dengan distribusi udara yang 
terkondisi (dipanaskan, didinginkan, 
dilembabkan/ dikeringkan) melalui suatu 
jaringan pipa atau saluran duct yang 
rumit. Meskipun sistem-sistem ini 
berbeda, prinsip-prinsip mekanika fluida 
yang mengatur gerakan fluida adalah 
sama.  
 Distribusi aliran laminer atau 
turbulen sangat dipengaruhi dari 
bilangan Reynold. Viskositas gradien 
tekanan dan kekasaran permukaan 
sedangkan untuk menentukan tebal 
lapisan batas dipengaruhi oleh panjang 
pipa, viskositas, kecepatan aliran dan 
kekasaran permukaan (Moelyadi, 2003). 
 Pada aliran didalam pipa yang 
cukup panjang (tidak ada efek inlet atau 
fully developed flow), efek dari batas 
dinding atau tegangan geser sebanding 
dengan kerugian tekanan artinya 
semakin panjang dinding semakin 
bertambah kerugian tekanan kerena 




faktor gesekan kekentalan fluida. Juga 
dari hasil penelitian distribusi kecepatan 
menunjukan kecepatan pada batas 
padat= 0 (tidak slip) atau cocok dengan 
hasil analisa perhitungan (exact 
solution). Jadi apabila terjadi slip pada 
dinding (kecepatan pada dinding ≠ 0) 
kerugian tekanan menjadi berkurang, 
tentunya dapat menghemat 
energi.(Yanuar, 2005). 
 Tingginya koefisien gesek 
berpengaruh secara langsung kepada 
besarnya penurunan tekanan dan pada 
akhirnya kepada besarnya energi yang 
diperlukan untuk mengalirkan fluida 
(Yuli, 2006). 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilaksanakan di 
laboratorium  Mekanika Fluida Jurusan 
Teknik Sipil Universitas tadulako, dengan 
peralatan Bend Aparatus, dilaksanakan 
dalam waktu 3 bulan. Pada bulan 
pertama dan kedua akan dilakukan 
pengambilan data dan analisis data. 
Pada bulan ke tiga adalah penulisan 
laporan, bahan penelitian adalah fluida  
air. Alat instalasi penelitian yaitu 
apparatus bend, tangki air, pipa uji, 
pompa, katup, manometer air, tabung 
ukur, stopwatch, termometer dan 
barometer. 
 
Gambar 1.  Instalasi Penelitian 
 
 
 Keterangan gambar : 
1. Pipa ø 6 mm 
2. Pipa ø 10 mm 
3. Pipa yang kekasaranya dapat di ubah-ubah. 
4. Pipa ø 16,05 mm 
5. Katup buka dan tutup 
6. Katup pembesar aliran 
7. Katup bola (globe valve) 
8. Pipa siku 450 
9. Kombining 450 
10. Kran pembuka 
11. Kran bulat 
12. Saringan (strainer) 
13. Pipa siku 900 
14. Bend 
15. Kombining 900 
16. Tabung pitot statis 
17. Venturi meter 
18. Orivice meter 
19. Sampel pipa 
20. Mercury meter 
21. Manometer air 
22. Alat pengukur volume 
23. Tangki penampung 
24. Pompa 
25. Tabung pembaca 
26. Starter pompa (on/off) 
27. Sekrup tanda pembacaan pengukuran 
   Mulai 
Selesai 
Variasi Bukaan Katup (n0) 
Pengambilan data: 
Debit & Tekanan 
 
n≤4 n
0= n0 +1 
Hitung: 
A, Q, V, Re, f, hf 
Kesimpulan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Gambar 2. Grafik hubungan antara bilangan Reynolds  






Gambar 3. Grafik hubungan antara bilangan Reynolds  




Gambar 4. Grafik hubungan antara bilangan Reynolds  
dengan faktor gesekan  debit 15 detik 
 
y = 2E-13x2 - 1E-07x + 0.0258 


















y = 3E-13x2 - 1E-07x + 0.0276 



















y = 3E-13x2 - 1E-07x + 0.0284 
























Gambar 5. Grafik hubungan antara kerugian mayor  




Gambar 6. Grafik hubungan antara kerugian mayor  




Gambar 7. Grafik hubungan antara kerugian mayor  
         dengan kecepatan debit 15 detik. 
y = 71.002x - 87.505 



















y = 70.999x - 89.16 



















y = 65.335x - 83.335 







2.453 14.569 17.17 18.002








 Untuk analisis yang lebih 
mendalam maka akan dilakukan studi 
literatur, apakah hasil penelitian sudah 
sesuai dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya. Kajian yang pertama  
adalah Bilangan Reynolds sebagai fungsi 
dari faktor gesekan disini diperoleh 
kesimpulan bahwa faktor gesek akan 
semakin berkurang dengan kenaikan 
bilangan Re dan dengan nilai Re yang 
makin besar Friction faktor akan 
cenderung stabil, untuk mengetahuinya 
apakah kesimpulan yang diambil benar 






Gambar 8. Diagram Moody 
 




Untuk tren dari grafik adalah sudah 
mendekati, dan dapat disimpulkan bahwa 
hasil penelitian yang dilakukan aliran 
turbulennya belum sepenuhnya yang 
artinya berada antara transisi dan 
turbulen, yang mengakibatkan hasil 
grafiknya bentuknya landai, tidak  curam 
bila dilakukan pada daerah turbulen 
sepenuhnya. 
 Kemudian untuk grafik hubungan 
antara kerugian mayor dengan kecepatan 
kita akan melakukan pendekatan secara 
analisis apakah grafik tersebut sudah 
benar.   








Dari rumus ini menunjukan bahwa ∆h ≡ 
V2 (berbanding lurus dengan kudrat 
kecepatan, yang artinya jika nilai ∆h besar 
maka nilai kecepatan juga akan menjadi 
besar. Dari analisis ini menunjukan bahwa 
penelitian yang kita lakukan sudah 
mendekati kebenaran. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  Kesimpulan 
o Hubungan antara bilangan reynolds 
dengan faktor gesekan adalah 
berbanding terbalik yang artinya 
semakin besar bilangan Reynolds 
maka akan semakin kecil friction 
faktornya. 
o Hubungan antara kecepatan dan 
kerugian mayor adalah berbanding 
lurus yang artinya semakin besar 
kecepatan maka kerugian mayor akan 
semakin besar pula. 
o Pada bilangan Re mulai 1,50 x 105 – 
2 x 105 nilai faktor gesekan 
cenderung stabil (tidak berubah). 
o Hasil penelitian nilai friction faktor 
terendah terjadi pada bukaan katup 
penuh dengan Re= 1,91 x 105 
dengan nilai f= 1,513 x 10-2, dan 
nilai friction factor tertinggi terjadi 
pada bukaan katup ¼  dengan Re= 
4,30 x 104 dengan nilai f= 2,195 x 
10-2. 
o Kerugian mayor tertinggi dengan 
nilai ∆h= 196,67 mm pada 
kecepatan v= 19,572 m/s (pada 
bukaan katup penuh), kerugian 
mayor terendah terjadi pada nilai 




o Diperlukan bilangan Re yang besar 
dalam  pendistribusian fluida dengan 
demikian  friction faktor akan 
semakin kecil sehingga kerugian 
gesekan dapat dikurangi. 
o Pada peneliti selanjutnya disarankan 
untuk menggunakan variasi bilangan 
Re yang lebih banyak, agar dapat 
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